
Piscina desinfetada com cloros estabilizados: 50-70 mg/L

Piscina desinfetada com cloros não estabilizados: 30-50 mg/L

Piscina desinfetada com eletrólise de sal: 30 mg/L

BOAS PRÁTICAS
TRATAMENTO DA ÁGUA
Estabilizante

O ESTABILIZANTE PROTEGE O CLORO DA
RADIAÇÃO UV, PROLONGANDO O TEMPO
DE ATUAÇÃO DO DESINFETANTE

O estabilizante ou ácido isocianúrico, é um composto químico utilizado para proteger o cloro
presente na água da piscina, da radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta "destrói" o cloro,
diminuindo a sua concentração na água.

O QUE É?

EFEITO DO ESTABILIZANTE
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A consulta deste documento não dispensa a consulta das normas e legislação aplicáveis.

VALORES IDEAIS

Uma água sem estabilizante, não tem capacidade de manter o nível de cloro ao longo do tempo. Ao
fim de 3 horas, já só estariam 20% de cloro disponível para desinfeção.

Uma água com estabilizante, ao fim de 3 horas, ainda tem 80% de cloro disponível para desinfeção.

No entanto, valores de estabilizante acima dos 70 mg/L, inibem a ação do cloro, fazendo com que a
água fique verde, mesmo com concentrações altas de cloro. A única forma de diminuir a concentração
de estabilizante na água é renovando parte do volume de água da piscina.

A concentração de estabilizante é um aspeto muito importante na manutenção da piscina, pelo que
deve ser analisado regularmente e mantido nos valores recomendados.
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